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Выводы
1. Проведенный анализ структур построения со-
временных СЭП ТПА переменного тока уста-
новлено, что в настоящее время для выполне-
ния геологических, научно-исследовательских
и спасательных работ на предельных глубинах
с длинной кабель-троса до 8000 м, а также пе-
редачи энергии мощностью свыше 10 кВт на то-
коприемники подводного аппарата, необходи-
мо использовать СЭП ТПА с передачей энергии
по кабель-тросу переменным напряжением по-
вышенной частоты (рис. 5).
2. Реализованная на макетном образце структур-
ная схема СЭП ТПА с передачей энергии по ка-
бель-тросу переменным напряжением повы-
шенной частоты (рис. 5), обеспечивает стаби-
лизацию напряжения на нагрузках ТПА и отве-
чает основным требованиям, предъявляемым к
СЭП ТПА по величине передаваемой мощно-
сти при высоких массогабаритных показателях.
Работа выполнена при поддержке Министерства образо-
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В последнее время наблюдается рост мировых
цен на энергоресурсы, поэтому одним из приори-
тетных направлений технической политики во всех
развитых странах мира является энергосбережение
[1], в том числе и при проведении испытаний дви-
гателей внутреннего сгорания (ДВС). В связи с эт-
им современные испытательные стенды должны
удовлетворять требованиям регламента испыта-
ний, управляемости и энергосбережения. Как из-
вестно, эффективность энергосберегающих техно-
логий в значительной мере определяется эффек-
тивностью электропривода, входящего с состав
стенда. Таким образом, разработка высокопроиз-
водительных, компактных и экономичных систем
привода является приоритетным направлением ра-
звития современных испытательных стендов. Ис-
пытательный стенд представляет собой конструк-
тивное единство электромеханического преобразо-
вателя энергии, силового преобразователя и
устройства управления. С целью проведения доста-
точно точных и качественных испытаний необхо-
димо обеспечить инвариантность нагрузочного мо-
мента в широком диапазоне изменения скорости
вращения.
Инвариантность нагрузочной части стенда для
генераторного режима асинхронно-вентильного
каскада (АВК) обеспечивается [2] при использова-
нии положительной обратной связи по моменту
и отрицательной по скорости, поскольку увеличе-
ние нагрузочного момента производится при уме-
ньшении напряжения управления инвертора.
Функциональная схема нагрузочной части стенда
показана на рис. 1.
Целью исследования является анализ динами-
ческих режимов инвариантного испытательного
стенда на основе асинхронно-вентильного каскада.
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Используя известную математическую модель
обобщенной электрической машины в осях x и y,
вращающуюся с синхронной скоростью [3, 4],
и функциональную схему нагрузочной части инва-
риантного стенда на основе АВК (рис. 1), была по-
лучена структурная схема нагрузочной части, пред-
ставленная на рис. 2.
На схеме: 
U'1m – амплитуда напряжения статора, приведенно-
го к цепи ротора; ω0эл – угловая синхронная ско-
рость каскада; kсх – схемный коэффициент инвер-
тора; pд – число пар полюсов двигателя; Tи – по-
стоянная времени инвертора в роторной цепи; Kи –
коэффициент передачи инвертора в роторной це-
пи; – коэффициент магнитной связи ста-
тора; – эквивалентная индуктив-
ность рассеяния статора; L1 – индуктивность рас-
сеяния обмотки статора; L2Σ=L2+Lдр+Lи – суммар-
ная индуктивность цепи ротора, включающая ин-
дуктивность L2 обмотки ротора, индуктивность Lдр
дросселя, индуктивность Lи силовой цепи упра-
вляемого инвертора, ведомого сетью; L12 – взаим-
ная индуктивность; – эквивалентная
суммарная постоянная времени ротора;
R2Σ=R2+Rдр+Rи – суммарное активное сопротивле-
ние роторной цепи, включающее активное сопро-
тивление роторной цепи R2, активное сопротивле-
ние дросселя Rдр, активное сопротивление силовой
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Рис. 1. Функциональная схема нагрузочной части стенда на основе АВК с рекуперацией энергии в сеть: М1 – асинхронный
двигатель с фазным ротором; М2 – испытуемый двигатель; LДР – дроссель; UZ1 – трехфазный мостовой выпрямитель;
UZ2 – трехфазный мостовой управляемый инвертор ведомый сетью; UM – датчик момента с коэффициентом переда-
чи KДМ; BR – датчик скорости вращения; АМ – регулятор момента с коэффициентом передачи KРМ; KС1, KС2 – коэффици-
енты передачи суммирующих усилителей по каналам обратных связей
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Рис. 2. Структурная схема нагрузочной части стенда на основе АВК
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цепи управляемого инвертора, ведомого сетью Rи; 
– постоянная времени; 
– коэффициент затухания;
Sнач – начальное значение скольжения асинхронно-
вентильного каскада в рабочей точке; 
– постоянная времени;
Ψ'1x, Ψ'1y, Ψ'2x, Ψ'2y – потокосцепления статора и ротора.
Используя функциональную схему нагрузочной
части (рис. 1) и структурную схему нагрузочной ча-
сти (рис. 2), с учетом связей для компенсации воз-
мущений по скорости, получим структурную схему
АВК, представленную на рис. 3.
На основании структурной схемы (рис. 3) полу-
чим структурную схему контура регулирования мо-
мента, представленную на рис. 4. Поскольку пере-
даточная функция объекта регулирования W1(p)
неудобна для анализа в общем случае, то метод
синтеза регулятора (метод логарифмических ча-
стотных характеристик или метод последователь-
ной оптимизации контуров) целесообразно выби-
рать для конкретных параметров силовой части
стенда. Для АВК на основе асинхронного двигате-
ля с фазным ротором марки MTF 112-6 был произ-
веден расчет параметров и синтез регулятора мо-
мента.
Как известно, скольжение идеального холосто-
го хода асинхронно-вентильного каскада опреде-
ляется для конкретного значения ЭДС инвертора
[3–5]. В связи с этим при численных расчетах
необходимо учитывать изменение синхронной
скорости каскада ω0эл. Для выбранного рабочего ре-
жима ω0эл=546 рад/с.
Из структурной схемы контура регулирования
момента (рис. 4) получим передаточную функцию
объекта регулирования:
где
В числовых значениях передаточная функция
примет вид:
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Рис. 3. Структурная схема АВК при инвариантности момента
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Рис. 4. Структурная схема контура регулирования момента
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Так как ξ1>0,35, апериодическое звено второго
порядка допустимо заменить двумя апериодиче-
скими звеньями первого порядка с постоянной
времени T1 [6]. С учетом данного допущения пере-
даточная функция примет вид:
В данном случае постоянная времени форси-
рующего звена очень близка к постоянной времени
апериодических звеньев, поэтому выражение мож-
но упростить за счет сокращения двух звеньев.
В рассматриваемом случае передаточная функ-
ция объекта регулирования получилась достаточно
простой, поэтому нет необходимости применять
частотный метод синтеза. Синтезируем регулятор
момента на технический оптимум. Тогда необхо-
дим ПИ регулятор момента со следующей переда-
точной функцией:
Постоянная времени регулятора момента:
Tрм=T1=6,53 мс.
Коэффициент передачи регулятора момента:
На основании системы уравнений имитационной
модели стенда [7], с учетом компенсационных связей
и синтезированного регулятора момента, произво-
дился расчет следующих переходных процессов:
1) (по управлению) пуск – выход на заданную ча-
стоту вращения (570 рад/с), подача номиналь-
ного значения сигнала задания момента
UзМ=–6В;
2) (по возмущению) повышение скорости в преде-
лах рабочей области, при неизменном сигнале
задания момента UзМ=–6В;
3) (по возмущению) понижение скорости в преде-
лах рабочей области, при неизменном сигнале
задания момента UзМ=–6В;
4) (по управлению) понижение сигнала задания
момента UзМ=–3В, при неизменной скорости
вращения.
Диаграммы рассчитанных процессов для гене-
раторного режима АВК представлены на рис. 5–8,
где 1 – угловая скорость вращения; 2 – мгновенное
значение момента; 3 – значение момента с усред-
нением за полупериод субгармонических колеба-
ний.
В результате анализа переходных процессов
установлено:
1) при повышении скорости в пределах рабочей
области (рис. 6) перерегулирование практически
отсутствует, время регулирования tпп≈0,021 c;
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Рис. 5. Переходные процессы АВК при номинальном значении сигнала задания момента
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Рис. 6. Переходные процессы АВК при повышении скорости в пределах рабочей области и неизменном сигнале задания момента
Рис. 7. Переходные процессы АВК при понижении скорости в пределах рабочей области и неизменном сигнале задания момента
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2) при понижении скорости в пределах рабочей
области (рис. 7) перерегулирование составляет
δ%≈40 %, время регулирования tпп≈0,021 c;
3) при уменьшении задания момента и неизмен-
ной скорости (рис. 8) перерегулирование отсут-
ствует, время регулирования tпп≈0,02 c.
Выводы
Инвариантность момента нагрузочной части
стенда с системой управления по предложенной
структуре при изменении скорости (уменьшение или
увеличение) в пределах рабочей области подтвержда-
ется результатами имитационного моделирования.
Рис. 8. Переходные процессы АВК при уменьшении сигнала задания момента и неизменной скорости
0 38, 0 5,
100?
90?
80?
70?
60?
50?
40?
30?
20?
10?
0
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
t, ?
M, ?·?
0 4, 0 42, 0 44, 0 46, 0 48,
1
3 2
? , ???/???
